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- Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy 'z dnia 24 sierpnia 19891 r.
o Paristwowe] Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z p6n. zm. — zwanej dalej
ustawg o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 — zwanej dalej k.p.a.)

- nakazuje
Grminie Préoszkow, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow
wykonanie nastepujacych ob_OWqukow

Obowiazek nr 1: :

Budynek przy ul. Opolskiej 20 w Przysieczy wyposazyc w przec:wpozarowy wy%qcznik pradu,

odcinajacy dopltyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych

- instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, w oparciu

o projekt uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z przeprowadzeniem odpowiednich dla danego

urzgdzenia préb i badan, potherdzajqcych ich prawuﬂowosc dz:a{ansa

Podstawa prawna obowigzku nr 1: :

o art. 4 ust 1 ustawy z dnia 24 snerpn:a 1991r. o ochronie przeciwpozardwej
(Dz. U.z2018r., poz. 620. zezm.) = ' ' '

e § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia MSWIA z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010,
nr 109, poz. 719)

Termin wykonania obowigzku nr 1 ustalam na:

01.10.2019r.

Obowiagzek nr 2: _ _ _
Budynek przy ul. Opolskiej 20 w Przysieczy wyposazyC w insta]ac}'g wodociggowsg
przeciwpozarowa z punktami poboru wody w postaci hydrantéw 25 w oparciu o projekt
uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych wraz z przeprowadzeniem odpowiednich dia danego urzgdzenia prob i -
badan, potwierdzajacych ich prawidlowosé. dma%ama

Podstawa prawna obowigzku nr 2: :

e art. 4 ust. 1 ustawy o ochrohie przeciwpozarowsj jw.

o § 19 ust. 1 pkt 2a rozporzadzenia MSWIA jw.

__Termin wykonania obowigzku nr 2 ustalamna: . o o
01.11.2019r. ' ‘
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Obowigzek nr 3: . :
Budynek przy ul. Opolskiej 20 w Przysieczy, wyposazyé w awaryjne oSwietlenie
. ewakuacyjne. instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jako ,urzadzenie
przeciwpozarowe” nalezy wykonaé zgodnie z projektem uzgodniohym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych -
-~ a  warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych ich
prawidiowoséé dziatania, ' ' '
Podstawa prawna obowiazku nr3: :
« art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przéciwpoiarov(fej_ jw..
» §16 ust. 2 pkt. 6, ust. 3 rozporzadzenia MSWIA jw. . .
* § 181 ust. 3 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2285) : ' '
Termin wykonania obowigzku nr 3 ustalam na:
01.09.2019r. ‘ |

“Obowigzek nr 4: _ : _ o
ljéhnac’: keminkiZ budynku przy ul. Opolskiej 20 w Przysieczy.
Podstawa prawna obowiazku nr4:

e art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowsej jw.
» § 132 ust. 3 rozporzadzenia Mi jw.
Termin wykonania obowiazku nr 4 ustalam na:

01.08.2019 r.

Obowigzek nr 5: ‘ :
Zapewni¢ stopien trudnozapalnosci dia drewnianych sufitow w obu czesciach budynku przy
ul. Opolskiej 20 w Przysieczy. o

Podstawa prawna obowigzku nr 5: -

» art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej jw.

* §16 ust. 2 pkt 3a rozporzadzenia MSWIA jw.

Termin wykonania obowiazku nr 5 ustalam na:

01.08.2019r.

Obowigzek nr 6: ‘ _
Zapewni¢ stopien trudnozapalnoéci kotar znajdujacych sie w budynku przy ul. Opo!skiej 20
w Przysieczy. ' ' :
Podstawa prawna obowigzku nr 6:

¢ art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej jw.

» * § 258 ust. 1a rozporzadzenia Ml jw.

Termin wykonania obowiazku nr 6 ustalam na:

01.08.2019 r. '

Uzasadnienie

— - W-dniu 11.12.2018 r. na podstawie upowaznienia znak MZ.5580.94.1.2018 z dnia
20.11.2018 r. Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu w budynku przy
ul. Opolskiej 17 w Przysieczy funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP w Opolu przeprowadzit .
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czynnoébi kontrolno-rozpoznawcze, z kiorych sporzadzit protokét z dnia 11.12.2018 r.-znak

- MZ.5580.94.2.2018. Protokét zostat podpisany przez Panig Anne Zawisza — podmspektor w

wszystkich obiektow o kubaturze powyzej 1000m3. Z uwagi na fakt, ze kontrolowany

Gminie Proszkow ktéra podpisata go bez wnoszenia zastrzezer.

Jak wynska z ustalen czynnosci kontrolno- ~rozpoznawczych - podczas kontroli nie
uzyskano informacji na temat kategorii zagrozenla judzi przedmiotowego obiektu.
Kontrolowany oswiadczyt jedynie, ze budynek pemni funkcje sali wiejskiej. W zwiazku

Z powstzym zgodnie z § 236 ust. 6 rozporzadzenia Mi jw. przyjeto wspdtczynnik 1 os./m2. .

Na tej podstawie ustalono, Ze w obiekcie moze przebywaé 266 0sdéb ze wzgledu na wielkos¢
powierzchni uzytkowej 266 m2. Z tego powodu budynek zostal zakwailfakowany do kategorn
zagrozenia ludzi ZL I. : : : :

Budynek zostala  skontrolowany w zakresie  przestrzegania . . przepiséw
przeciwpozarowych oraz oceny zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Tozwigzan technicznych. W irakcie czynnosci kontrolno-fozpoznawczych StWIerdZOHO

uchybienia z zakresu ochrony przec;wpozarowej w zakreSie

‘1) braku instrukji bezpieczenstwa pozarowego,

2) brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

3) skiadowaniu materiatow palnych W odleg{osca mniejsze] niz 4 m od granlcy dzaa!kl ‘

~ sasiedniej, -
4) braku oznakowania wyjs¢ ewakuacyjnych znakaml zgodnyml z Poiska Norma,
5) braku wyposazenia budynku w instalacje hydrantéw wewnetrznych 25,
6) braku wyposazenia obiektu w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
7) wystgpowania w budynku dwoch kominkéw opalanych drewnem,

8) niezapewnienia stopnia trudno zapalnoscx dla drewnianych sufitbw w obu czesciach

budynku, , - N

" 9) niezapewnienia stopnia-trudno zapalnosci dla kotar.

W zwigzku z ujawnieniem ww. naruszen przepisow, pismem z dnia 02 01.2019 r.
nr MZ.55680.94.3.2018 zawiadomiono Gmine Proszkow, ul. Opolska 17, 46- 060 Proszkow
o wszczeclu postepowania administracyjnego z urzedu w sprawie nakazania ich usuniecia.
Strona pismem z dnia 18.01.2019 r. (data wplywu do KM PSP w Opolu 31.01.2019 r.)
poinformowafa o usunigciu uchybien wymienionych w punkcie 3 i 4 zawiadomienia o

WSZGzeeiu postgpowania jw. Strona zwrécita sie z prosbg o zawieszenie postepowania,

administracyjnego ze wzgledu na potrzebny czas na opracowanie ekspertyzy technicznej z
zakresu ochrony przeciwpozarowej w celu Usunigsia uchybief wymienionych w pkt 2,5,6,7,8
i 9 zawiadomienia i oéwiadczyla, ze termin realizacji ekspertyzy zaplanowany bedzie na
30.04.2019 r. W zwigzku z powyzszym tut komenda wydata decyzje administracyjng nr

‘MZ.65680.94.5.2018 z dnia 05.02.2019 r. w sprawie wykonania obowiazkéw opisanych w

punkcie 1 i 3 zawiadomienia jw. Dodatkowo zawieszono postepowanie édministracyjne do
dnia 30.04.2019. Strona nie przedste_iwiia w tym czasie ekspertyzy technicznej z zakresu

~ochrony przeciwpozarowej. Z fego powodu tut. komenda podjeta postepowanie

administracyjne pisr_nem z dnia nr

Stan faktyczny w kontrolowanym obiekcie w zakres;e stwaerdzonych nlepraWId%owosa
byt nastepujacy:
Ad. obowigzek nr 1. - . . :
Przeprowadzone czynnosci wykazaly, ze w skontrolowanym obiekcie przy

~ul-Opolskie]-20 w Przysieczy-brak- jest- przeciwpozarowego—wytgcznika pradu. Wymoég . - —

zastosowania przeciwpozarowego wytacznika prgdu wynika z § 4 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia MSWIA jw. i zgodnie z zapisami § 183 ust. 2. rozporzadzenia Ml jw. dotyczy
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budynek posiada kubature pizekraczajgcg powyzsza warto$¢, powinien on zostaé
wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. ' S

Ad. obowigzek nr2, o ,

W trakcie kontroli stwierdzono, ze powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 265,95 m?
oraz zaliczono go do kategorii zagrozenia ludzi ZL | 0. Zgodnie z § 19 ust, 1 pkt 2a strefy
pozarowe o powierzchni przekraczajgcej 200 m? zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL i
nalezy wyposazyé w hydranty wewnetrzne 25. Brak awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego
w strefie pozarowej zakwélifiko_wanej‘do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL I, stanowi
zgodnie z §16 ust. 2, pkt 6 rozporzgdzenia MSWIA jw. podstawe do uznania budynku
istniejgcego za zagrazajacy zyciu ludzi. - ' ‘

- Ad. obowigzek nr 3. o _ :

Podczas czynnoséci kontrolo — rozpoznawczych wyliczono, ze budynek przeznaczony
jest dla 266 osob. Zgodnie z § 181 ust 3 pkt tb oraz pkt 2a w pomieszczeniach
przeznaczonych dla ponad 200 os6b oraz na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczen
nalezy stosowaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. ' '

Ad. obowigzek nr 4. - : '

W zwigzku z faktem, ze budynek zostat uznany za zagrazajacy zyciu ludzi to zgodnie
z §16 ust. 3 rozporzadzenia MSWIA jw. wiasciciel budynku zobowigzany jest zastosowad
rozwigzania zapewniajgce speinienie wymagan bezpieczefistwa pozarowego w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych. Wedtug § 132 ust. 3 rozporzadzenia MI jw.
kominki opalane drewnem nie moga byé stosowane w miejscach uzytecznosci publiczne;.

Ad. obowigzek nr 5. S : o

Podczas kontroli nie okazano dokumentéw . potwierdzajgcych Zapewnienie. stopnia
trudno zapalnoéci dia drewnianych sufitéw znajdujgcych sie w budynku przy ul. Opolskiej 20
w Przysieczy. Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 3a rozporzadzenia MSWIA jw. oraz § 260
rozporzadzenia Ml Jw. stosowanie drewnianych sufitéw w strefach ZL | jest zabronione.

Ad. obowigzek nr 6. : ' : '

Podczas kontroli nie okazano dokumentow potwierdzajgcych zapewnienie stopnia
trudno zapalosci dla kotar ostaniajgcych dwoje drzwi wyjsciowych z kohtroldwanego
budynku. Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 3a rozporzadzenia MSWIA jw. oraz § 260 rozporzgdzenia
M! jw. stosowanie drewnianych sufitéw w strefach pozarowych ZL 1 jest zabronione.

Kierujac ww. obowiazki decyzji do Gminy Proszkéw ul. Opolska 17, 46-060 Proszkéw
kierowano sie przepisami ustawy o ochronie przeciwpozarowe;].

Pouczenie

- Zgodnie zart. 127§ 1i2fart. 129§ 1i2 K.p.a. w zwigzku z art, 27 ustawy o PSP od
niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Opolskiego Komendanta Wojewédzkiego
- Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole za posrednictwem
Komendanta Miejskiego Paristwowesj Strazy Pozarnej w -Opolu, ul. Gtogowska 24, 45-315
Opole, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. ‘ o .

Na podstawie art, 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez strone postepowania, niniejsza decyzja'siaje sie ostateczna

.1 prawomocna; a-strona nie moze-ztozy¢ skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjrego. T -

Oswiadczenie o zrzeczeniy si¢ prawa do wniesienia odwolania wywiera skutek tylko
wtedy, gdy zostanie przez strong ztozone w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,
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