Opole, dnia 9,09.2019 1,

Komendant Miejski
Patistwowej Strazy PoZzarnef w Opolu
ul. Glogowska 24, 45-315 Opole
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Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej
(Dz. U.z 2019 r,, poz. 1499 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks
postepowania admmlstracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zpdin, zm.) w zwigzku z plsmem
z dnia 30.08.2019 r. wystosowanymi przez Pana Krzysztofa Cebule — burmistrza gminy Proszkow, zmieniam
pkt2, 3,15 decyZJl z dnia 28.06.2019 . nr MZ.5580.94.7.2018 w zakresie terminu wykonania obowigzkdow:

1. Ad. pkt 2 decyZJl jw. —~ budynek przy ul. Opolskiej 20 w Przysieczy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg
przeciwpozarows z punktamr poboru wody w postaci hydrantéw 25 w oparciu o projekt uzgodniony pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych wraz
z przeprowadzeniem - odpowiednich dla danego urzadzenia préb- i badan, potwierdzajacych ich
prawidiowo$¢ dziatania.

Termin wykonania: 01.09.2020 r,

2. Ad pkt 3 decyzji jw. — budynek przy ul. Opolskiej 20 w Przysieczy, wyposazy¢ w awaryjne odwietlenie
ewakuacyjne, Instalacie awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego, jako ,urzadzenie przeciwpozarowe® nalezy
wykonat zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia
przeciwpozarowego jest przeprowadzeme odpowiednich dfa danego urzadzenia préb | badan,
potwierdzajacych ich prawidlowos¢ dziatania.

Termin wykonania: 01.09.2020 r,

3.Ad pkt 5 debyzji jw. — Zapewnic stopien trudnozapalno$ci dla drewnianych sufitéw w obu czesciach budynku
przy ul. Opolskiej 20 w Przysieczy.
Termin wykonania: 01.09.2020 r.

Powyzsze terminy nalezy traktowaé jako ostateczne.
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