Opole, 3 (Jgrudnia 2019 r.

OPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWE.J STRAZY POZARNEJ
w Opolu
45-005 Opole, ul. Budowlanych 1

WZ.5595.108.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 ze
zm.), w zwigzku z § 1 ust. 2 i § 19 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej
w zakresie innego spefnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, warunkow
technicznych i ewakuacji” dla Budynku Sali Wiejskiej oraz Domu Spotkan ,Rumcajs” w Przysieczy
przy ul. Opolskiej 20, sporzadzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr.
inz. Jana Koziuka oraz rzeczoznawce budowlanego inz. J6zefa Chamielca,

postanawiam wyrazi¢ zgode

na odstepstwo od spetnienia w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji, dotyczacego:

1. Braku wyposazenia obiektu w instalacje hydrantowg DN 25 z wezem potsztywnym - § 19 ww.
rozporzadzenia MSWIA

i zapewnienie w obiekcie wymaganego poziomu bezpieczefistwa pozarowego poprzez
realizacje zaproponowanych w ekspertyzie rozwigzan zamiennych wynikajacych z przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa, a nie wymaganych bezposrednio przepisami techniczno -
budowlanymi i przeciwpozarowymi, tj:

1. Wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej (system adresowalny)
z sygnalizatorami akustyczno-optycznymi (bez monitoringu pozarowego) — ochrona petna.

2. Zapewnienie dojazdu pozarowego od strony potudniowej wzdiuz catego budynku bez
koniecznosci zawracania.

3. Wyposazenie kuchni w detektor gazu propan-butan z wyniesionym dodatkowym sygnalizatorem
akustycznym zamontowanym w pomieszczeniu duzej sali.

4. Wyposazenie duzej sali w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

5. Wyposazenie budynku w dodatkowe 2 gasnice po 4 kg ze srodkiem gasniczym ABC.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spetni¢ w sposoéb
bezposrednio okreslony w obowiazujacych przepisach techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Zapisy zawarte w ekspertyzie uzyskaly aprobate, w zwigzku z powyzszym na podstawie
art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257) odstgpiono od szczegétowego uzasadniania z uwagi
na fakt, iz postanowienie w pozostatej czesci spelnia zgdanie strony, nie mniej jednak Organ
wskazuje, ze:

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, w tym urzadzen przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
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zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
winny sposéb, niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych wytgcznie dla przypadku
wymienionego w postanowieniu,

- pozostate ewentualne nieprawidtowosci w zakresie przepisobw przeciwpozarowych oraz
o ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagajg realizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ,Ekspertyzg techniczng...”.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia sluzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posérednictwem Opolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Brak  kompleksowego  wykonania rozwigzan  zamiennych jest réwnoznaczny
z niezachowaniem warunkéw niniejszego postanowienia, co skutkuje wystepowaniem w obiekcie
nieprawidtowo$ci bedgcej przedmiotem odstepstwa.

Otrzymuja:

1. Kowalczyk Irena - peinomocnik
Przedsigbiorstwo Ustug Pozarniczych
TECHNO-POZ
45-837 Opole ul. Wroctawska 118

2. KM PSP Opole

3. ala

22



