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Dotyczy: uzgodnienia przylaczenia do sieci dystrybucyjnej odcinka linii wraz z
latarnia do$wietlajaca przejscie dla pieszych w m. Ztotniki.

Odpowiadajgc na zitozony wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu
05.07.2017 wyrazamy zgode na przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. linii
o$wietleniowej wraz z latarnia o mocy wnioskowanej do 0,1 kW w ramach istniejacej mocy
przytgczeniowej, bez koniecznosci zawierania umowy przytgczeniowe;j.

I. Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przytaczenia do sieci bedzie linia o$wietlenia drogowego stupy nr 147
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN ,,Ztotniki 2”S - 0-2-277.

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych i granicg
eksploatacji beda zaciski pradowe linii o$wietlenia drogowego na istniejacym stupie
nr 147 w kierunku projektowane;j instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przylaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:

a) od istniejgcych stupa niskiego napigcia nr 147 z linii o$wietlenia ulicznego,
zaprojektowa¢ i wybudowaé¢ odcinek odpowiedniej linii kablowej zasilajacg
projektowang latarnie doswietlajgcg przejécie dla pieszych,

b) dokonaé obliczen sit dziatajgcych na stupy nr 147 , dostosowac je do nowych
warunkow pracy - w razie koniecznosci stupy nalezy wymieni¢ na nowy,

c) przy wykonaniu zasilania do nowo projektowanej latarni na stupach 147
zainstalowac roztgcznik RSA,

d) w zakresie zasilania opracowac projekt techniczny — trasg o$wietlenia ulicznego
uzgodnié z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyska¢ pozwolenie na jej budowe -
zgtoszenie wydane przez wiasciwy urzad terenowy;

e) w przypadku kolizji projektowanych elementéw sieci z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwréci¢ si¢ do Wydziatu Dokumentacii
z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen;

f) nowe elementy sieci trwale oznaczy¢ w celu wyodrebnienia majatku — o przyjetym
sposobie oznaczenia powiadomi¢ TD S.A. w momencie zgtoszenia do sprawdzenia.

Wybudowane elementy sieci pozostang na majatku Inwestora .
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Il Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we witasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami i normami prawa budowlanego dla urzgdzen
elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania zwigzanego 2z przytgczeniem
projektowanych elementow sieci uzgodni¢ z Jednostkg Terenowg Opole ul. Domarskiego .
2. Prace przytaczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napigeciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedacej wiasnoscig TD S.A moga wykonywaé tylko
osoby posiadajgce stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A.

3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci zaktécen o
poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przytagczenie do sieci moze nastapi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o
dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr
2A do ,Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci
dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A”

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie 2 lat od daty wystawienia.
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